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Администрация Шимского 
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 30.08.2024 № 1082
р.п. Шимск

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», подпункта «в» пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области на период с 2017 до 
2027 года.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф.).


 

Первый заместитель
Главы администрации         С.А. Миронович











Утверждена
постановлением Администрации
Шимского муниципального района
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Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2017 до 2027 года Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области разработана на основании следующих документов:
· технического задания, утвержденного Главой Администрации Шимского муниципального района;
· генерального плана Шимского городского поселения;
· Программы социально-экономического развития Шимского городского поселения на 2012 – 2014 годы;
· Схема водопотребления и водоотведения п.Шимск от 04.05.2016 г.; и в соответствии с требованиями:
-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Шимском городском поселении.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
· в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;
· в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения на 2017 – 2027 годы.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава Администрации Шимского муниципального района Новгородской области.
Местонахождение проекта Россия, Новгородская область, Шимский район, р.п.Шимск, ул.Новгородская, 21.
Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Водный кодекс Российской Федерации.
· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 635/14;
· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;
· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;
· Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.
Цели схемы:
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного
назначения в период с 2017 г. до 2027 г.;
· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
-улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:
· реконструкция	существующих	водопроводных	сетей	и	запорной арматуры.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы составляет 251 013,386 тыс. руб., в том числе:
231 109,386 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 19 904,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.
Финансирование мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства). Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание	современной	коммунальной	инфраструктуры	сельских населенных пунктов на территории Шимского городского поселения.
2. Повышение	качества	предоставления	коммунальных	услуг потребителям.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение	экологической	ситуации	на	территории	Шимского городского поселения.
5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.


Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Шимского муниципального района Новгородской области.
ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
Естественная убыль воды – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствие естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды;
Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
Качество и безопасность воды - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений или расчетным способом;
Неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами;
Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
Подача воды - объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период;
Потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении;
Производственная программа организации - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения;
Реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период;
Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;
Скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;
Средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;
Схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;
Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов
централизованных систем холодного водоснабжения; Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
Утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях;
Целевые показатели деятельности организаций - качество воды; надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения; качество обслуживания абонентов; очистки сточных вод; эффективность использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод); реализация мероприятий инвестиционной программы; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

1. [bookmark: _bookmark1]ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1 [bookmark: _bookmark2]Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения
1.1.1 [bookmark: _bookmark3]Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Водозабор осуществляется из поверхностного водного источника — реки Шелонь. Водозабор был построен в 1928 году, реконструкции проводились в 1973-1974, 1991-1993 гг. Вода из ряжевого оголовка самотеком поступает в береговой колодец, откуда по двум трубопроводам подается на станцию 1-го подъема насосами КМ-80-50-200. Вода со станции 1-го подъема подается по трубопроводу на очистные сооружения типа «Струя». Из водоочистных установок вода поступает в два резервуара чистой воды, а затем насосами станции 2-го подъема вода подается по напорной трубе в разводящую сеть поселка. В распределительную сеть вода подается с предварительной водоподготовкой.
Также, источником водоснабжения являются две артезианские скважины, располагающиеся на территории д.Большая Витонь и д.Коростынь. Глубина залегания подземных вод на территории городского поселения составляет от
48 до 55 метров. Общий дебит скважин 1488,0 м3/сут для хозяйственно- питьевого водоснабжения населения.
Централизованное водоснабжение имеется в р.п.Шимск, д.Большая Витонь, д.Коростынь и д.Бор.
Схема водоснабжения в населенных пунктах Шимского городского поселения следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в  разводящую водопроводную сеть и далее к потребителям.
Общая протяженность водопроводных сетей городского поселения составляет 31,62 км, а именно: р.п. Шимск - 24,82 км, д.Большая Витонь — 
1,0 км, д.Коростынь — 5,8 км. Водопроводные сети выполнены из стали, полиэтилена, чугуна. Существующие водопроводные сети имеют диаметр труб 20-150 мм. Состояние водозаборных сооружений оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 88,4%. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии. Скважины оснащены насосами ЭЦВ. Насосы работают в автоматическом режиме.
Водопотребление Шимского городского поселения составляет 200,57 тыс.куб3/год.
Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.2 [bookmark: _bookmark4]Описание территорий поселения, не охваченных централизованными
системами водоснабжения
В Шимском городском поселении отсутствует централизованное водоснабжение на территории населенных пунктов: д.Белец, д.Веряжа, д.Голино, д.Дубовицы, д.Заполье, д.Ильмень, д.Калинница, д.Конопле, д.Корчищи, д.Маковище, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мстонь, д.Мшага Воскресенская, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Ручьи, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы. Население этих населенных пунктов обеспечивается водой из шахтовых колодцев.

1.1.3 [bookmark: _bookmark5]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с
использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем
водоснабжения
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 782 применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее
водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.
В Шимском городском поселении Шимского муниципального района имеются 3 технологические зоны, эксплуатирующей организацией является МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ».

1.1.4 [bookmark: _bookmark6]Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения
А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются три скважины, которые расположены на территории д.Большая Витонь и д.Коростынь и водозабор, в п.Шимск.
Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ.
Таблица 1

	
№ п
/ п
	
Наименование водозабора, населенный пункт, адрес
	
Произво дительн оть, м3/час
	Характеристи ки насоса, станции подкачки, м3/час
	
Характеристик и водонапорной башни, резервуара
	

Глубина, м
	
Год постро йки
	
Степень износа,
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1
	Скважина
№559
д.Большая Витонь
	
44,0
	
ЭЦВ 6,3-6,3-80
	Водонапорная башня №20031 д.Б.Витонь (h=12м,
V=15куб.м)
	
48
	
1964
	
76

	
2
	Скважина
№1829
д.Коростынь
	
16,0
	
ЭЦВ 6,3-6,3-80
	Водонапорная башня №20028 д.Коростынь
(h=3м, V=25куб.м)
	
55
	
1978
	
76


Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
На территории Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области имеются очистные сооружения типа «Струя» (4 шт.), производительностью 400,0 куб.м/сутки каждая.
В состав каждой установки входят: сетчатый фильтр; камера хлопьеобразования; трубчатый отстойник (в отстойнике вода осветляется реагентом и поступает на скорый фильтр с песчаной загрузкой); скорый напорный фильтр; оборудование для коагулирования, хлорирования, соды, ПАА.
Для обеззараживания воды применяется водный раствор гипохлорита натрия. Для обесцвечивания воды используется сернокислый алюминий и флокулянт магнофлок ЛТ-27.
Согласно протокола лабораторных исследований проба питьевой воды соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям». В соответствии с квалификацией ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Рис. 1 Основные показатели качества холодной питьевой воды 
р.п. Шимск




























































Рис. 2 Основные показатели качества холодной питьевой воды 
д. Большая Витонь



























































































Рис. 3 Основные показатели качества холодной питьевой воды 
д. Коростынь



























































































В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды.
В р.п. Шимск имеются насосные станции 1 и 2 подъема, которые введены в эксплуатацию в 1985 году. Характеристика насосных станций представлена в таблице 2.
Таблица 2

	
№ п
/ п
	

Насосная станция
	

Насос (тип, модель)
	

Количество, шт.
	

Производит ельность
	

Режим работы, ч
	

Год введения эксплуатацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Насосная станция
1 подъема р.п.Шимск
	КМ 80-50-200
	2
	50
	24
	1985

	2
	Насосная станция 2 подъема
р.п.Шимск
	F 50/250С
	2
	54
	24
	1985



Структура МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ» включает в себя насосные станции, которые:
· обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления;
· работают согласно установленным эксплуатационным режимам ПНС для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления;
· предотвращают возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимают меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.
Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Данные сети на территории Шимского городского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми и тупиковыми. Общая протяженность водопроводных сетей Шимского городского поселения составляет 31,62 м.


Таблица 3

	Населенный пункт
	Протяженность
водопровода, км
	Материал труб
	Диаметр
труб
	Степень
износа, %
	Год
постройки

	р.п.Шимск
	24,82
	пэ, сталь, чугун
	40-150
	
88,4
	1985

	д.Большая Витонь
	1,0
	пэ, сталь
	20-40
	
	1964

	д.Коростынь
	5,8
	сталь, чугун
	100
	
	1978

	Итого
	31,62
	
	
	
	


Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится ремонт и замена участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно- регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний
органов, осуществляющих государственных надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
В целях оценки текущего состояния объектов водоснабжения Шимского г.п. в декабре 2023 года МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ» проведено техническое обследование централизованной системы холодного водоснабжения. По результатам камерального обследования   выявлены следующие параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение, или иные показатели объектов централизованных систем холодного водоснабжения. Техническое обследование проведено в отношении следующих объектов:
1. Водопроводная система р.п. Шимск: водозаборное устройство, насосная станция 1 подъема, водоочистные сооружения, насосная станция 2 подъема, 2 резервуара чистой воды, водопроводная сеть (имущество в хозяйственном ведении на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599).
- водозаборное сооружение из реки Шелонь;
- насосная станция 1 подъема 1928 года постройки;
- водоподготовка: водоочистные сооружения 1985 года постройки;
- насосная станция 2 подъема 1985 года постройки;
- 2 резервуара чистой вода 1985 года постройки;
- здание хлораторной 1985 года постройки;
- ограждение ВОС;
- водоочистная установка «Струя»;
- вентиляция ВОС;
- лабораторное оборудование;
- охранно-пожарная сигнализация.
Выявлены дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:
в рамках выполнения мероприятий федеральной программы «Чистая вода» с 2023 года ведутся работы по реконструкции всех объектов водоочистных сооружений р.п. Шимск.
2. Водопроводная сеть 15, 945 км (имущество в хозяйственном ведении на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599):
- пэ пнд труб диам.40 мм – 1,59 км, аварий в 2020-2023 г. не было, давление – 1,8 – 2,6 атм;
- пэ пнд труб диам.63 мм – 1,238 км, аварий в 2020-2023 г. не было, давление – 1,8 – 2,6 атм;
- пэ пнд труб диам.110 мм – 2,742 км, аварий в 2020-2023 г. не было, давление – 1,8 – 2,6 атм;
-  пэ труб с металлическими вставками диам.40 мм – 0,2 км, давление – 1,8 атм, аварий в 2020-2023 г. не было;
-  пэ труб с металлическими вставками диам.100 мм – 0,303 км, давление – 1,8 атм, аварий в 2020-2023 г. не было;
- чугунных труб диам.100 мм – 2,2 км, давление – 1,8 атм. Количество аварий в 2020 – 1, в 2021 – 1, в 2022 – 2, в 2023 - 0. Объем утечки воды в 2020 г. составил: 3,14*0,05*0,05*2*9600*1,1*1=165,8 м3, в 2021 – 165,8 м3, в 2022 – 331,6 м3, в 2023 - 0;
- чугунных труб диам.150 мм – 1,858 км, давление – 1,8 атм. Количество аварий в 2020 – 3, в 2021 – 1, в 2022 – 1, в 2023 - 0. Объем утечки воды в 2020 г. составил: 3,14*0,075*0,075*2*9600*1,1*3=1119,1 м3, в 2021 – 373,0 м3, в 2022 – 373,0 м3, в 2023 – 0 м3;
- стальных труб диам.100 мм – 5,814 км, давление – 1,8 атм. Количество аварий в 2020 – 19, в 2021 – 26, в 2022 – 4, в 2023 - 19. Объем утечки воды в 2020 г. составил: 3,14*0,05*0,05*2*9600*1,1*19=3150,0 м3, в 2021 – 4310,6 м3, в 2022 – 663,2 м3, в 2023 – 3150,2 м3;
водоразборные колонки – 25 ед. Количество аварий в 2020 – 7, в 2021 – 4, в 2022 – 2, в 2023 - 11. Объем утечки воды в 2020 г. составил: 21,6/24*4*7=25,2 м3, в 2021 - 14,4 м3, в 2022 – 7,2 м3, в 2023 – 39,6 м3.
Выявлены деффекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:
- водопровод из труб пэ пнд диам. 110 мм. износ – 28%;
- водопровод из труб пэ с металлическими вставками: металлические вставки местами полностью проржавели, полиэтилен – в удовлетворительном состоянии, износ 88,4%, протяженность нуждающихся в замене водопроводных сетей – 0,503 км;
- водопроводные сети из стальных труб: полностью повреждены ржавчиной, стенки труб истончены, многочисленные следы ремонтов, износ – 95%, протяженность нуждающихся в замене водопроводных сетей – 5,814 км;
- водопроводные сети из чугунных труб: повреждены ржавчиной, стенки труб истончены, многочисленные следы ремонтов, износ – 88,4%, протяженность нуждающихся в замене водопроводных сетей – 4,058 км; 
- водоразборные колонки: износ 95%. Водоразборные колонки по мере выхода из строя – ремонтируют, постоянно поддерживают их в рабочем состоянии. 
По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы: 
· водоразборные колонки требуют замены;
· водопроводные сети из стальных и чугунных труб протяженностью 10,375 км требуют замены.

3. Водопроводная система д. Коростынь: скважина, водопроводные сети (имущество в хозяйственном ведении на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599):
год постройки – 1978
водоподготовка отсутствует, т.к. не требуется;
водопровод состоит из стальных труб диам.100 мм (1,184 км) и пэ труб с металлическими вставками диам.100 мм (1,0 км), давление в сети – 1,4 атм. Количество аварий: в 2020 - 6, в 2021 - 1, в 2022 – 0, в 2023 - 2. Объем утечки воды в 2020 г. составил: 3,14*0,05*0,05*2*9600*1,1*6=994,8 м3, в 2021 – 165,8 м3, в 2023 – 331,6.
водоразборные колонки – 2 ед. Аварий в 2020-2023 годах на водоразборных колонках – не было;
Выявлены дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:
- скважина: павильон требует ремонта (кровля, двери, полы), прибор учета воды отсутствует, не огражден 1 пояс ЗСО, отсутствует оголовок скважины;
- водопроводные сети из стальных труб: полностью повреждены ржавчиной, стенки труб истончены, многочисленные следы ремонтов, износ – 95%, протяженность нуждающихся в замене водопроводных сетей – 1,184 км.
- водопроводные сети из труб пэ с металлическими вставками: металлические вставки местами полностью проржавели, полиэтилен – в удовлетворительном состоянии, износ 88,4 %, протяженность нуждающихся в замене водопроводных сетей – 1,0 км;
- водоразборные колонки: износ 95%. Водоразборные колонки по мере выхода из строя – ремонтируют, постоянно поддерживают их в рабочем состоянии.
По результатам технической инвентаризации сделаны следующие выводы: 
•	необходимо выполнить ремонт павильона, установить прибор учета воды, оградить 1 пояс ЗСО, выполнить оголовок скважины;
•	водоразборные колонки требуют замены;
•	водопроводные сети протяженностью 2,184 км требуют замены.
4. Водопроводная система д. Большая Витонь: скважина, водопроводные сети (имущество в хозяйственном ведении на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599):
год постройки – 1964;
водоподготовка отсутствует, т.к. не требуется;
водопровод состоит из стальных труб диам. 40 мм (0,402 км) и труб пэ с металлическими вставками (0,7 км) диам. 40 мм, давление в сети – 1,0 атм. В 2020 – 2023 годах на водопроводных сетях (трубопроводах) аварий не было.
 водоразборные колонки – 3 ед. Количество ремонтов: в 2020 – 0, в 2021 – 1, в 2022 – 1, в 2023 – 0. Объем утечки воды в 2021 г. составил: 21,6 м3/сут.* к-во суток=21,6*1/2=10,8 м3 (среднее кол-во часов утечки – 12 часов), в 2022 г. – 10,8 м3.
Выявлены следующие дефекты и нарушения в отношении объектов технического обследования:
- скважина: павильон требует капитального ремонта либо замены, отсутствует прибор учета воды, не огражден 1 пояс ЗСО;
- водопроводные сети из стальных труб: полностью повреждены ржавчиной, стенки труб истончены, многочисленные следы ремонтов, износ – 95%, протяженность нуждающихся в замене водопроводных сетей – 0,402 км;
 - водопроводные сети из труб пэ с металлическими вставками: металлические вставки местами полностью проржавели, полиэтилен – в удовлетворительном состоянии, износ – 74,4%, протяженность нуждающихся в замене водопроводных сетей – 0,7 км;
- водоразборные колонки: износ 95%. Водоразборные колонки по мере выхода из строя – ремонтируют, постоянно поддерживают их в рабочем состоянии. 
По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы: 
•	необходимо заменить павильон, установить прибор учета воды, оградить 1 пояс ЗСО;
•	водоразборные колонки требуют замены;
•	водопроводные сети протяженностью 1,102 км требуют замены.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение в Шимском городском поселении отсутствует.
Население использует индивидуальные нагревательные элементы.


1.1.5 [bookmark: _bookmark7]Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды для зон распространения
вечномерзлых грунтов

Нормативная глубина промерзания грунта на территории Новгородской области составляет:
[image: ]для суглинков и глин 1,1м;
[image: ]для супесей, песков мелких и пылеватых 1,3м;
[image: ][image: ]для песков гравелистых, крупных и средней крупности 1,4м; для крупнообломочных грунтов 1,6м.
Шимское городское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды – не требуется.
[bookmark: _bookmark8]

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой
водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
На территории Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области эксплуатирующей организацией объектов централизованного водоснабжения является МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ».

1.2 [bookmark: _bookmark9]Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1 [bookmark: _bookmark10]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Основной задачей развития централизованной системы водоснабжения является - обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.
Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:
1. Снижение потерь питьевой воды;
2. Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
1. показатели качества воды;
2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3. показатели качества обслуживания абонентов;
4. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
5. соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;
6. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.2 [bookmark: _bookmark11]Различные сценарии развития централизованных систем
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
Общая численность населения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области, предположительно, будет на уровне 5,739 тыс. человек.
В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Шимского городского поселения.
I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.
При этом сценарии к 2027 г.:
1) Износ водопроводной сети достигнет 55 %;
2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.
II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций старого.
Данный сценарий предусматривает:
1) реконструкцию водопроводной сети.
При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Шимского городского поселения, остаются нерешенными вопросы по бесперебойному обеспечению водой потребителей.  Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет
рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 50% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.








1.3 [bookmark: _bookmark12]Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической
Воды

1.3.1 [bookmark: _bookmark13]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической
воды при её производстве и транспортировке


Таблица 4 – Общий баланс водопотребления питьевой воды за 2023 год.

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем

	Подъем
	тыс. куб. м.
	200,57

	Покупная вода
	тыс. куб. м.
	0,0

	Технологические нужды
	тыс. куб. м.
	28,94

	Потери
	тыс. куб. м. / %
	67,57

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	104,06

	- население
	тыс. куб. м.
	72,61

	- бюджетные организации
	тыс. куб. м.
	13,05

	- прочие потребители
	тыс. куб. м.
	18,40




[image: ]

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.


1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения
На территории Шимского городского поселения находятся три технологические зоны. Водопроводные сети эксплуатируются МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ»
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлены в таблице 5.
Таблица 5

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2023 г.

	1
	Отпущено воды
	тыс. куб. м
	200,57

	2
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс. куб. м
	28,94

	3
	Объем питьевой воды поданной в сеть
	тыс. куб. м
	200,57

	4
	Потери воды
	тыс. куб. м
	67,57

	5
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс. куб. м
	104,06

	6
	По категориям потребителей
	тыс. куб. м
	104,06

	6.1
	населению
	Тыс. куб. м
	72,61

	6.2
	бюджетные организации
	тыс. куб. м
	13,05

	6.3
	прочим организациям
	тыс. куб. м
	18,40



1.3.3 [bookmark: _bookmark14]	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые
нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
Таблица 6.

	Наименование
	Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. куб.
м/год

	Потребление населения
	72,61

	Собственные нужды
	28,94

	Образовательные учреждения
	5,20

	Учреждения административные
	7,85

	Прочие учреждения

	18,40

	Неучтенные расходы и потери в сетях
при транспортировке
	67,57



1.3.4 [bookmark: _bookmark15]Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах
потребления коммунальных услуг
Фактическое потребление питьевой воды населением за 2023 год составило 96,99 тыс.куб.м. Техническая вода населением не потребляется.

Таблица 7 - Удельное водопотребление населения за 2023 год.

	N п/п
	Показатель
	Значение

	1
	2
	3

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека,
	89

	
	в том числе:
	

	1.1
	Холодной воды
	89

	1.2
	Горячей воды
	0,00



При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Шимского городского поселения. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.
В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:
-жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 60 л/сут;
-жилой застройки с водопроводом и канализацией – 200 л/сут.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:
· общественные учреждения – 12 л на одного работника;
· предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;
· предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;
· дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;
· общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;
Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
Пожаротушение   предусматривается   из   пожарных   гидрантов,
устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м 3 /сут.

1.3.5 [bookmark: _bookmark16]Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Шимском городском поселении реализуется государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новгородской области».
Основными целями Программы являются:
· переход городского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
· снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
· создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд, бюджетные организации. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 [bookmark: _bookmark17]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения поселения
Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области и изменения численности населения на период до 2027 года. Прогноз основан на данных Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области.
Объем ввода жилых зданий
Жилой фонд на территории Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, многоэтажными домами и домами секционного типа. Согласно сведениям о жилищном фонде общая площадь жилищного фонда на территории Шимского городского поселения составляет 164,0 тыс. кв. м, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 30,0 кв.м на человека.
Новую застройку предлагается вести на новых территориях, без изменения границ населенных пунктов. Застройку жилой зоны планируется проводить коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.
Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.
Численность постоянного населения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области, пользующихся услугами водоснабжения на расчетный срок составит 2630 человека.
Таблица 8 - Расчет проектной площади.

	

Показатели
	Убыль жилищного фонда, тыс.кв. м
	Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. кв.м
	Новый Жилищны й фонд, тыс. кв.м
	Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м
	Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, кв.м

	Шимское городское поселение Шимского муниципального района Новгородской области

	Существующее положение
	-
	164,0
	-
	164,0
	30,0

	Расчетный срок
	-
	164,0
	23,4
	187,4
	34,15






Прогноз перспективных расходов на водоснабжение
Перспективные расходы воды приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 150,0 л/сутки на 1 человека.
Установленная производительность водозабора составляет 
1600,0 куб.м/сут. 

1.3.7 [bookmark: _bookmark18]Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры
застройки

Прогнозные балансы потребления воды в рабочем посёлке Шимск рассчитаны в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Согласно таблице 1 СП 31.13330.2012 среднесуточное водопотребления для II климатической зоны составит 295 000 л/сут. 
Удельное среднесуточное водопотребление составляет 295 000 л/сут. 
В соответствии со статистическими данными, численность населения рабочего посёлка Шимск по состоянию на 01.01.2021 года составила 3 484 человека. 
Динамика увеличения объемов потребления воды в рабочем посёлке Шимск (тыс. м3/год) приведена в таблице 9.

Таблица 9. Прогнозные балансы потребления воды населением
	Год

	Балансы водопотребления населением, тыс. м3/год

	
2021
	108,23

	
2027
	110

	
2033
	115







1.3.8 [bookmark: _bookmark19]Описание централизованной системы горячего водоснабжения
Население, обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д. Строительство централизованного горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно.

1.3.9 [bookmark: _bookmark20]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное
суточное)
Таблица 10 - Фактическое и ожидаемое потребление воды.

	
	Потребление воды.

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое тыс.
м³/год
	Суточное тыс.
м³/сут
	Макс. суточное
тыс. м³/сут
	Годовое тыс.
м³/год
	Суточное тыс. м³/сут
	Макс. суточное
тыс. м³/сут

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	200,57
	549,51
	755,36
	265,88
	728,4
	874,08

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Ожидаемое потребление будет больше существующего приблизительно на 32,56%, в связи с увеличением водопотребления и водопотребителей. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, так как жители, при наличии приборов учёта, стремятся сократить
потребление воды в целях экономии.

1.3.10 [bookmark: _bookmark21]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам
организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
На территории Шимского городского поселения располагаются три технологические зоны. Изменений до 2027 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится.

1.3.11 [bookmark: _bookmark22]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя
из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 

Водоснабжение, по населению рассчитано исходя из прогноза численности населения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

1.3.12 [bookmark: _bookmark23]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.
За 2023 год потери воды составили 67,57 тыс.куб.м/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут составлять 23,93 тыс.куб.м/год.
Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.
Таблица 11

	Наименование показателей
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2023 г.
	2027 г.

	Объем потерь питьевой воды (тыс. куб.м)
	
33,05
	
32,57
	
31,61
	
30,65
	
57,14
	
67,57
	
23,92

	Объем отпуска в сеть питьевой воды (тыс. куб.м)
	
241,38
	
242,52
	
245,25
	
247,83
	
250,41
	
200,57
	
265,88



1.3.13 [bookmark: _bookmark24]	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий — баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный — баланс подачи горячей, питьевой, технической
воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный — баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов)
Таблица 12 – Перспективный баланс водопотребления питьевой воды на 2027 год.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем

	Подъем
	тыс. куб. м.
	265,88

	Покупная вода
	тыс. куб. м.
	0,0

	Потери
	тыс. куб. м. 
	23,92

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	241,95

	- население
	тыс. куб. м.
	156,74

	- бюджетные организации, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	13,06

	- прочие потребители
	тыс. куб. м.
	72,14



[image: ]

Перспективный баланс рассчитан исходя из численности населения и нормы потребления воды – 150 л/чел в сутки.

1.3.14 [bookmark: _bookmark25]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и
величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
В Шимском городском поселении Шимского муниципального района Новгородской области существуют три технологические зоны. являются три скважины, которые расположены на территории д.Большая Витонь и д.Коростынь и водозабор, в п.Шимск.
Установленная производительность водозабора составляет 1600,0 куб.м/сут. Среднесуточный объем потребляемой воды составляет 629,5 куб.м/сут. В связи с этим можно сделать вывод, что скважина работает на 39,3% установленной мощности, резерв производственных мощностей 971,2 куб.м/сут.

Таблица 13.

	Показатели
	2017 г.
	2027 г.

	
	Подача
тыс. м³/год
	Реализация
тыс. м³/год
	Потери
тыс. м³/год
	Подача
тыс. м³/год
	Реализация
тыс. м³/год
	Потери
тыс. м³/год
	

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	240,10
	206,56
	33,54
	265,88
	241,95
	23,92

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



1.3.15 [bookmark: _bookmark26]Наименование организации, которая наделена статусом
гарантирующей организации
Эксплуатацию водоснабжения на территории Шимского городского поселения осуществляет МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ». Имущество предприятия находится в собственности Шимского муниципального района.

1.4 [bookmark: _bookmark27]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1 [bookmark: _bookmark28]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
с разбивкой по годам
Целью всех мероприятий, реконструкции и техническому перевооружению комплекса водоснабжения является бесперебойное снабжение Шимского городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, предприятии бюджета и т.д. В зданиях с пребыванием большого числа людей, системы внутренних водопроводов холодной воды, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них, для обеспечения непрерывной подачи воды.
Таблица 14 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

	№ п/п
	Виды работ
	Год выполнения

	1
	2
	3

	1
	Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск»
	2021 

	2
	Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск
	202-2023

	3
	Замена водопровода по ул. Механизаторов  от ВК у жилого дома № 3 до ВК у дома № 13 р.п. Шимск (L=140 м)
	2023

	4
	Замена водопровода по ул. Механизаторов  от ВК у жилого дома № 13 до ВК у дома № 19 р.п. Шимск (L=250 м)
	2023

	5
	Замена водопровода по ул. Вокзальной р.п. Шимск (L=250 м)
	2024

	6
	Замена водопровода по ул. Набережной р.п. Шимск (L=210)
	2024

	7
	Замена водопровода по ул. Ташкентской р.п.Шимск, (L =290 м)
	2025

	8
	Замена водопровода по ул. Лесной от ВК у дома № 1 до ВК у дома № 17 по ул. 1 Мая р.п. Шимск, (L =280 м)
	2025

	9
	Замена водопровода по ул. 1 Мая от ВК у дома № 1 до ВК у дома № 17 р.п. Шимск, (L =270 м)
	2025

	10
	Замена водопровода по ул. Коммунальная от ВК у дома № 19 (ул. Школьная) до ВК дома № 19 р.п. Шимск, (L =130 м)
	2025

	11
	Разработка ПСД на строительство станции доочистки на водозаборе д.Коростынь (установка оборудования доочистки
холодной воды на 2 скважинах, ремонт водонапорной башни)
	2025

	12
	Строительство	станции	доочистки	на	водозаборе
д.Коростынь (установка оборудования доочистки холодной воды на 2 скважинах, ремонт водонапорной башни)
	2026

	13
	Разработка ПСД на строительство станции доочистки на водозаборе д. Большая Витонь (установка оборудования доочистки холодной воды, ремонт водонапорной башни)
	2026

	14
	Строительство станции доочистки на водозаборе д.Большая
Витонь (установка оборудования доочистки холодной воды)
	2027

	








15

	Реконструкция сетей р.п. Шимск протяженностью (1500 м)
в т.ч.:
	2025-2035

	
	ул. Промышленная, 30 м
	2026

	
	ул. Промышленная, 90 м
	2027

	
	ул. Промышленная, 100 м
	2028

	
	ул. Промышленная, 100 м
	2029

	
	ул. Промышленная, 140 м
	2030

	
	ул. Коммунальная – Школьная, 140 м
	2031

	
	ул. Коммунальная – Школьная, 140 м
	2032

	
	ул. Коммунальная – Школьная, 140 м
	2033

	
	ул. Коммунальная – Школьная, 140 м
	2034

	
	ул. Коммунальная – Школьная, 480 м (300 м.п.) пер. Комсомольский (180 м.п.)
	2035












1.4.2 [bookmark: _bookmark29]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики
потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.
Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Шимского городского поселения, являются износ водопроводных сетей, артезианских скважин и пожарных гидрантов.
С целью поддержания водозаборных сооружений в надлежащем состоянии и обеспечения населения Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме, в рассматриваемом периоде до 2027 года, в Шимском городском поселении запланирована замена изношенных водопроводных сетей в р.п. Шимск.

1.4.3 [bookmark: _bookmark30]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Шимского городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.
В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).
Реконструкция водопроводной сети Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области.
В 2021 году необходимо разработать проектно-сметную документацию и проведение изыскательных работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск». Необходимо выполнить инструментальное обследование водоочистных сооружений и разводящих сетей р.п. Шимск на предмет определения технического состояния оборудования.
1. Обследование водозабора, водовода со станции 1 подъема; магистральных и разводящих сетей водоснабжения, резервуаров чистой воды, станции водоочистки, запорной арматуры и насосного оборудования на предмет определения текущего технического состояния.
2. Проектом предусмотреть реконструкцию водозабора из реки Шелонь: Замена водозаборной трубы длиной 170 метров, очистка дна реки в точке водозабора, замена береговых колодцев и запорной арматуры.
3. Проектом предусмотреть реконструкцию водовода со станции 1 подъема на станцию очистки: замена трубы длиной 100 м с учётом нового расположения водоочистных сооружений, замена запорной арматуры.
4. Проектом предусмотреть реконструкцию основных наиболее изношенных участков магистральных водоводов и разводящих сетей с увеличением пропускной способности и увеличением давления, с ориентировочной общей протяжённостью 3,7 км.
l-й участок: от здания BOC по адресу р.п. Шимск ул. Шелонская 2a до водопроводного колодца д. 7 по пер. Комсомольскому-1,3.
2-й участок от водопроводного колодца у д. 29 по ул. Новгородской до водопроводного колодца на перекрёстке ул. Промышленная и Вокзальная-1,4 км.
3-й участок от водопроводного колодца д. 30 по ул. Новгородской до водопроводного колодца у д. 12 по ул. Школьной-1,3 км включая узлы врезок отводящих сетей, колодцы с запорно-регулирующей арматурой.
Проектом предусмотреть прокладку полиэтиленовых труб в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Диаметр трубопроводов принять по расчету и расходу водопотребления.
5. Проектом предусмотреть реконструкцию резервуаров чистой воды с увеличением объема
6. Проектом предусмотреть установку модульной станции водоочистки с увеличением производительности до 2000 куб/м в сутки».
1) Реконструкция скважины.
Мероприятия по реконструкции скважин, на расчетный срок, отсутствуют.
2) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации
На территории Шимского городского поселения Шимского района Новгородской области отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации.

1.4.4 [bookmark: _bookmark31]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах
организации, осуществляющих водоснабжение
В Шимском городском поселении отсутствуют системы телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. Имеется система диспетчеризации.
Система управления режимами водоснабжения на территории Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области решает следующие задачи:
· повышение безопасности производственных процессов;
· повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
· сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
· экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
· сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
· ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5 [bookmark: _bookmark32]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную
воду
На данный момент в Шимском городском поселении центральное водоснабжение имеется у 2630 человек. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).
Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6 [bookmark: _bookmark33]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйтвенно- питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,1 до верха трубы.
Схема водоснабжения Шимского городского поселения представлены на картах в Приложении 1.

1.4.7 [bookmark: _bookmark34]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,
водонапорных башен
На расчетный срок в Шимском городском поселении не планируется строительство водонапорных башен и насосных станций.

1.4.8 [bookmark: _bookmark35]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
К расчетному периоду схемы планируется обеспечение централизованным водоснабжением 100% территории частного сектора Шимского	городского	поселения.	Границами	планируемых	зон централизованного водоснабжения являются окраинные улицы.

1.4.9 [bookmark: _bookmark36]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения
Схема водоснабжения Шимского городского поселения представлена в Приложении №1.

1.4.10 [bookmark: _bookmark37]Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
Водоснабжение потребителей Шимского городского поселения определенного объема и установленного качества гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на большие параметры потребления.
Мероприятия по обеспечению надежности планируется обеспечить наличием надежного насосного оборудования водозаборных сооружений, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов, объединенных в кольцевую схему.
Качество подаваемой воды необходимо контролировать по результатам анализов контролирующими органами.

1.4.11 [bookmark: _bookmark38]Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на
территориях, где оно отсутствует
На территории населенных пунктов, у которых сеть водоснабжения отсутствует, организация централизованного водоснабжения экономически не выгодно.

1.4.12 [bookmark: _bookmark39]Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки
населенного пункта
Большую часть перспективной застройки поселений Шимского городского поселения составляют индивидуальные жилые дома. Строительство
их будет осуществляться на территориях свободных от застройки на окраинах населенных пунктов.
Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным коммуникациям. Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

1.4.13 [bookmark: _bookmark40]Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В настоящее время существует крайняя необходимость проведения мероприятий по сокращению потерь воды при ее транспортировке. Для исключения потерь при транспортировке необходимо произвести капитальный ремонт или реконструкцию существующих систем водоснабжения с применением инновационных материалов, строго соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и сроки эксплуатации используемых сооружений, оборудования и трубопроводов.

1.4.14 [bookmark: _bookmark41]Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
В настоящее время водоснабжение Шимского городского поселения производится с проведением анализа качества добываемой и подаваемой в распределительную сеть воды, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».






1.4.15 [bookmark: _bookmark42]Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в
сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными
долговечными материалами с закрытой пористостью, использования
арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Территория Шимского городского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения требуется провести мероприятия по защите труб от замерзания. Необходимо учитывать глубину промерзания грунта в зимний период при проектировании глубины прокладки водоводов.

1.5 [bookmark: _bookmark43]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
1.5.1 [bookmark: _bookmark44]Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод
Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:
[image: ]работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
[image: ]предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;
[image: ]при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включенными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;
[image: ]не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);
[image: ]для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;
[image: ]организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;
[image: ]для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;
[image: ]предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;
[image: ]для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;
[image: ]запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;
[image: ][image: ]запрещается сжигание отходов на строительной площадке; строительный мусор должен складироваться в специально отведенных
местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.
К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:
[image: ]изменение рельефа местности в ходе планировочных работ; 
[image: ]изменение гидрогеологических характеристик местности;
[image: ]изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного
объекта;
[image: ]нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе
размещения линейного объекта;
[image: ]развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.
Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга
за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.
Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработке схемы водоснабжения.
Реализация решений по развитию системы водоснабжения Шимского городского поселения в рамках разработки схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно- эпидемиологическими требованиями законодательства.
Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе Шимского городского поселения от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.
Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.
Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.
На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.
Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.
Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

1.5.2 [bookmark: _bookmark45]Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению
химических реагентов, используемых в водоподготовке
При анализе существующего положения в системе водоснабжения Шимского городского поселения вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.
В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Шимского городского поселения, принято решение о необходимости оборудования существующих водозаборов системами водоочистки. В качестве систем ВОС предложены блочно-модульные установки, укомплектованные необходимыми модулями очистки.
Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.
Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.
Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый распространенный практический метод обеззараживания воды, начало массового использования, которого многими странами Западной Европы, США и Россией датируется первой четвертью XX века.
Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:
[image: ][image: ]реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;
гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;
[image: ]концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;
[image: ]замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;
[image: ]гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.
Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.
Так же с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в РФ, эксперты отмечают:
[image: ]существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;
[image: ]относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;
[image: ]лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на объектах;
[image: ]не подведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Ростехнадзору РФ.
Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВОС отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости».

1.6 [bookmark: _bookmark46]Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный	комплекс,	произошли	коренные	изменения	в	подходах	к
нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Результаты расчетов приведены ниже:
231 109,386 тыс.руб - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. Таблица 15.
	


Наименование
	Год выполнения
	


Суммарная стоимость, тыс. руб.

	
	

2017
	

2018
	

2019
	

2020
	

2021
	

2022
	
2023-
2027
	

	Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5036,0
	0,0
	55036,0

	Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Шимск
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	173318,586
	173318,59

	Замена водопровода по ул.Механизаторов от ВК у жилого дома № 3 до ВК у дома № 13 р.п.Шимск (l=140 м)
	

0,0
	

288,5
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

288,5

	Замена водопровода по ул.Механизаторов от ВК у жилого дома № 13 до ВК у дома № 19 р.п.Шимск, (l=140 м)
	

168,2
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

168,2

	Замена водопровода по ул.Вокзальной р.п.Шимск (l=250 м)
	
0,0
	
0,0
	
506,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
506,0



	Замена	водопровода	по ул.Набережной р.п.Шимск, (l=210 м)
	
431,1
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
431,1

	Замена	водопровода	по ул.Ташкентской р.п.Шимск, (l=290 м)
	
0,0
	
573,7
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
573,7

	Замена водопровода по ул.Лесной от ВК у дома
№1 до ВК у дома № 17 по ул. 1 Мая р.п.Шимск, (l=280 м)
	

429,2
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

429,2

	Замена	водопровода	по ул.1 Мая от ВК у дома №
1 до ВК у дома № 17 р.п.Шимск, (l=270 м)
	

0,0
	

387,7
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

387,7

	
вода по ул.Коммунальная от ВК у дома № 19 (ул. Школьная) до ВК у дома
№ 19 р.п.Шимск (l=130 м)
	

325,4
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

325,4

	Разработка ПСД на реконструкцию			ВОС р.п.Шимск		(замена фильтрующей засыпки, устройство резервуара для промывки	фильтров, устройство ЗСО)
	


0,0
	


0,0
	


400,0
	


0,0
	


0,0
	


0,0
	


0,0
	


400,0

	Реконструкция			ВОС р.п.Шимск		(замена фильтрующей засыпки, устройство резервуара для промывки	фильтров, устройство ЗСО)
	


0,0
	


0,0
	


1500,0
	


0,0
	


0,0
	


0,0
	


0,0
	


1500,0

	Разработка ПСД на строительство станции доочистки на водозаборе д.Коростынь (установка оборудования доочистки хол.воды на 2 скважинах, ремонт водонапорной башни)
	



0,0
	



0,0
	



800,0
	



0,0
	



0,0
	



0,0
	



0,0
	



800,0



	Строительство станции доочистки на водозаборе д.Коростынь (установка оборудования доочистки хол.воды на 2 скважинах, ремонт водонапорной башни)
	



0,0
	



0,0
	



0,0
	



4500,0
	



0,0
	



0,0
	



0,0
	



4500,0

	Разработка ПСД на строительство станции доочистки на водозаборе д.Большая	Витонь (установка оборудования доочистки хол.воды)
	


0,0
	


0,0
	


500,0
	


0,0
	


0,0
	


0,0
	


0,0
	


500,0

	Строительство станции доочистки на водозаборе д.Большая	Витонь (установка оборудования доочистки хол.воды)
	

0,0
	

0,0
	

3000,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

0,0
	

3000,0

	Реконструкция сетей  р.п. Шимск протяженностью  1500 м.п. (ПИР)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500
	500

	ул. Промышленная, 30 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,00
	242,00

	ул. Промышленная, 90 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1794,00
	1794,00

	ул. Промышленная, 100 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2201,00
	2201,00

	ул. Промышленная, 100 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2513,00
	2513,00

	ул. Промышленная, 140 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3438,00
	3438,00

	ул. Коммунальная – Школьная, 140 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3584,00
	3584,00

	ул. Коммунальная – Школьная, 140 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3759,00
	3759,00

	ул. Коммунальная – Школьная, 140 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3982,00
	3982,00

	ул. Коммунальная – Школьная, 140 м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3795,00
	3795,00

	ул. Коммунальная – Школьная, 480 м (300 м.п.) пер. Комсомольский (180 м.п.)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13137,00
	13137,00

	Итого:
	1353,9
	1249,9
	6706,0
	4500,0
	0,0
	5036,0
	212263,586
	231 109,386







1.7 [bookmark: _bookmark47]Целевые показатели развития централизованных систем
водоснабжения
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 16):
Таблица 16.

	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый год
	Целевой год

	1.
	Качество воды
	
	
	

	1.1
	Соответствие качества холодной
воды	установленным требованиям
	%
	100
	100

	1.2
	Соответствие качества горячей воды	установленным
требованиям
	%
	0
	0

	2.
	Надежность и бесперебойность водоснабжения
	
	
	

	2.1
	Непрерывность водоснабжения
	ч/сут
	24
	24

	2.2
	Аварийность	систем
коммунальной инфраструктуры
	ед/км
	15
	0,9

	2.3
	Доля	сетей	нуждающихся	в
замене
	%
	80
	55

	3.
	Качество	обслуживания абонентов
	
	
	

	3.1
	Охват	населения
централизованным водоснабжением
	%
	85
	100

	3.2
	Обеспеченность	потребителей
приборами учета воды
	%
	32,7
	100

	4.
	Эффективность
использования ресурсов
	
	
	

	4.1
	Удельное водопотребление:
	
	
	

	4.1.1.
	Население
	л/чел/сут
	124,9
	150,0

	4.2
	Уровень потерь воды
	%
	14
	9




1.7.1 [bookmark: _bookmark48]Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются три скважины, которые расположены на территории д.Большая Витонь и д.Коростынь и водозабор, в п. Шимск. Подаваемая вода потребителям соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.7.2 [bookmark: _bookmark49]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а также для снижения потерь.
1.7.3 [bookmark: _bookmark50]Показатели качества обслуживания абонентов
Качества обслуживания абонентов сети водоснабжения Шимского городского поселения соответствует нормативам.

1.7.4 [bookmark: _bookmark51]Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
при транспортировке
За время эксплуатации более 85 % водопроводных сетей Шимского городского поселения сильно износились и требуют реконструкции.
На данный момент в Шимском городском поселении централизованное питьевое водоснабжение имеется у 2630 человек.
На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды и централизованной системой водоснабжения, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов. 

1.7.5 [bookmark: _bookmark52]Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений деятельности эксплуатирующих организаций в системе водоснабжения, для обеспечения населения Шимского городского поселения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.
Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.
Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики на услуги водоснабжения до 2023 года и выбора оптимального финансирования.
Замена существующих водопроводных сетей необходима:
· в связи с изношенным состоянием существующего водопровода, для исключения повторного загрязнения воды;
· для	повышения	качества	предоставляемых	коммунальных	услуг потребителям.
· для снижения потерь в водопроводных сетях.


1.7.6 [bookmark: _bookmark53]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели отсутствуют.


1.8 [bookmark: _bookmark54]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию
Администрацией Шимского муниципального района, в результате проведенных мероприятий по оформлению в муниципальную собственность объектов безхозяйного имущества водопроводно-канализационного хозяйства 10.01.2024 года, было зарегистрировано право муниципальной собственности на следующие объекты:
Таблица 17.
	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес места нахождения имущества (в отношении объектов недвижимого имущества)
	Индивидуализирующие характеристики имущества

	

1
	Участок водопровода от ул. 1 мая до ВК у д. 14 по ул. Вокзальной
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. 1 мая
	Кадастровый номер 53:21:0000000:4459, протяженность 150 м.

	
2
	Участок водопровода от ВК у д.1а по ул. Наманганской до д. 6 по ул. Наманганской
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. Наманганская

	Кадастровый номер 53:21:0000000:4460, протяженность 107 м.

	3
	Участок водопровода по ул. Новгородская до главного корпуса д/д им. Ушинского д.37 по ул. Новгородская (второй ввод)
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. Новгородская

	Кадастровый номер 53:21:0130604:280, протяженность 298 м.

	4
	Участок водопровода от ул. Вокзальная до ВК у гаража Доррос по ул. Лесной, д.13
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. Вокзальная
	Кадастровый номер 53:21:0130404:164, протяженность 72 м.


	5
	Участок водопровода от ВК у д.5а по ул. Советской до ВК у д. 12 по ул. Новгородской
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. Советская

	Кадастровый номер 53:21:0130302:575, протяженность 140 м.

	6
	Участок водопровода от ВК у д.1 по ул. Советской до здания полиции д. 6 по ул. Новгородской
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. Советская

	Кадастровый номер 53:21:0130302:574, протяженность 99 м.

	7
	Участок водопровода от ул. Советской до д. 8 б
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. Советская

	Кадастровый номер 53:21:0130203:637, протяженность 59 м.



2. [bookmark: _bookmark55]ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1 [bookmark: _bookmark56]Существующее положение в сфере водоотведения поселения
2.1.1 [bookmark: _bookmark57]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление
территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
В Шимском городском поселении централизованная система канализации имеется только в р.п. Шимск.
Существующая система канализации в Шимском городском поселении раздельная:
-хозяйственно-бытовые воды отводятся единой сетью;
-дождевые воды отводятся с отдельных территорий поселка на рельеф.
Сточные воды образованы хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилых домов. Сбор сточных вод осуществляется сетью самотечно-напорной канализацией. Сточные воды поселка собираются тремя насосными станциями КНС и отводятся на очистное сооружение. Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны. Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей, труб и коллекторов.
Канализационные насосные станции в р.п. Шимск по надежности действия, согласно СНиП 2.04.03-85, относятся ко второй категории.
Насосные станции располагаются в отдельно стоящих зданиях.
Протяженность системы канализации 7,79 км. Из КНС стоки по напорным коллекторам диаметром 100 мм поступают на очистное сооружение производительностью 700,0 куб.м/сутки.
Таблица 18
	
№
	
Наименование улиц
	
Материал труб
	
Диам. мм
	
Протяженность, м
	
Степень износа, %
	
Год постройки

	
1.
	ул.Наманганская
	








чугун
	




100
	800
	








73
	


1984

	2.
	ул.Вокзальная
	
	
	400
	
	

	3.
	ул.Коммунальная
	
	
	1000
	
	

	4.
	ул.Механизаторов
	
	
	500
	
	

	5.
	ул.Промышленная
	
	
	1000
	
	

	6.
	ул.Садовая
	
	
	1190
	
	1990

	7.
	ул.Ташкентская
	
	
	900
	
	


1984

	8.
	ул.Шелонская
	
	150
	800
	
	

	9.
	ул.Школьная
	
	
100
	500
	
	

	10
	БОС
	
	
	00
	
	

	11
	ВОС ул.Шелонская
	
	
	400
	
	

	
	Итого
	
	
	7790
	
	



Очистные сооружения р.п. Шимск предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод жилого фонда. Проектная мощность очистных сооружений – 700,0 м3/сут.
Таблица 19


	
Производительн ость, куб.м/сут
	

Тип очистки
	
Степень износа,
%
	
Год строительства
	
Место расположения

	700,0
	Биологическая очистка
	86
	1984
	р.п. Шимск



Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций предусмотрены решетки с ручной очисткой.

Таблица 19


	Местоположение КНС
	
Марка насоса
	Кол-во насосов, шт.
	Мощность электродв игателя, кВт
	
Степень износа, %
	
Год строительства

	КНС 1,
р.п.Шимск, ул.Новгородская
	СМ-100- 65-250/4
	
2
	
7,5
	
70
	




1984

	КНС 2,
р.п.Шимск, ул.Шелонская
	
«Pedrollo»
	
1
	
1,5
	
83
	

	КНС 3,
р.п.Шимск, ул.Ташкентская
	
МСТ 30/50
	
1
	
2,2
	
64
	


2.1.2 [bookmark: _bookmark58]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку
соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений,
создаваемых абонентами
На момент составления Схемы необходима частичная реконструкция канализационных сетей.
Техническое состояние насосных агрегатов в КНС удовлетворительное, степень износа 83 %.
В целях оценки текущего состояния объектов водоотведения в декабре 2023 года МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ» проведено техническое обследование централизованной системы водоотведения. По результатам камерального обследования выявлены следующие параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей водоотведение, или иные показатели объектов централизованных систем водоотведения. Техническое обследование проведено в отношении следующих объектов:
1. Биологические очистные сооружения – БОС р.п. Шимск. Здание БОС, производительностью 700 м3/сутки (имущество в хозяйственном ведении на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599) (аэротенки, контактные резервуары, иловые карты, насосная станция, выпускной колодец, сети водоотведения).
Комплекс сооружений биологической очистки 1984 года постройки 
Выявлены дефекты и нарушения в отношении объектов технического обследования (отсутствует ограждение территории БОС; оконные блоки сгнили; отсутствует отопление здания; отсутствуют первичные отстойники). Износ – 86%.
По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы: Комплекс БОС р.п.Шимск требует капитального ремонта.
2. Канализационная сеть (имущество в хозяйственном ведении на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599). Канализационные сети состоят из:
- чугунных труб диам.100 - 150 мм – 10,244 км, аварии в 2020 - 2023 г. – 2 ед.  Выявлены дефекты и нарушения в отношении следующих объектов технического обследования:
- трубопроводы из труб чугунных диам. 100 мм.: чугунные трубы повреждены ржавчиной, стенки труб истончены, протяженность нуждающихся в замене канализационных сетей – 10,244 км; 
- канализационные колодцы: канализационные колодцы негерметичны, в связи с чем на БОС попадают ливневые стоки. У 30% от общего количества канализационных колодцев (250 ед.) следует заменить бетонные крышки с чугунными люками. Часть колодцев засыпана грунтом.   
Износ сетей водоотведения - 83%.
По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы: 
•	канализационные колодцы – 250 ед. необходимо капитально отремонтировать: заменить бетонные крышки с чугунными люками;
•	канализационные сети из чугунных труб протяженностью 10,244 км необходимо заменить.
3. Канализационная насосная стация – КНС-1 по адресу: р.п. Шимск, ул. Новгородская.
В результате технического обследования установлено:
1. Объект КНС-1 находится в хозяйственном ведении (постановления Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599), 1978 года постройки;  
2. Оконные и дверные блоки сгнили;
3. Вентиляция – отсутствует;
4. Металлические лестницы и полы сгнили;
5. Внутренний трубопровод сгнил;
6. Отмостка отсутствует.
Износ – 86%
По результатам обследования получены следующие сведения и сделаны следующие выводы: 
· В КНС-1 необходимо выполнить капитальный ремонт: заменить оконные и дверные блоки, вентиляционную систему, полы, лестницы, трубопроводы, восстановить отмостку.
4. Канализационная насосная стация – КНС-2 по адресу: р.п. Шимск, ул. Шелонская.
В результате технического обследования установлено:
Объект КНС-2 находится в хозяйственном ведении (постановление Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599), 1985 года постройки;  
- Оконные и дверные блоки сгнили;
- Металлические лестницы и полы сгнили;
- Необходимо заменить технологическое оборудование, для чего требуется выполнить очистку емкостей КНС;
- Отмостка отсутствует.
Износ – 86%
По результатам обследования получены следующие сведения и сделаны следующие выводы: 
•	В КНС-2 необходимо выполнить капитальный ремонт: заменить оконные и дверные блоки, металлоконструкции полов и лестниц, восстановить отмостку, заменить технологическое оборудование.
5. Канализационная насосная стация – КНС-3 по адресу: р.п. Шимск, ул. Ташкентская. В результате технического обследования установлено: 
Объект КНС-3 находится в хозяйственном ведении (постановление Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599), 1985 года постройки;  
- Наличие разрушенных отверстий в бетонных стенах и перекрытии КНС;
- Отсутствует здание насосной с автоматикой (используется старое здание насосной);
-  При вводе новой КНС-3 в 1999 году не выполнено соединение труб старых конструкций с новыми в соответствии с диаметрами труб (наличие зауженных участков сетей).
Износ – 86%.
По результатам обследования получены следующие сведения и сделаны следующие выводы: 
•	В КНС-3 необходимо выполнить капитальный ремонт: оборудовать помещение с насосами и автоматикой), выполнить ремонт бетонных конструкций КНС, выполнить замену канализационных сетей в местах заужения.
6. Канализационная насосная стация – КНС жилого массива «Наум» по адресу: р.п.Шимск, жилой массив «Наум».  
В результате технического обследования установлено: Объект КНС ж/м «Наум» находится в хозяйственном ведении (постановление Администрации Шимского муниципального района от 20.06.2019 № 599), 1985 года постройки;  
- Наличие разрушенных отверстий в бетонных стенах и перекрытии КНС;
- Отсутствует здание насосной с автоматикой (используется старое здание насосной);
- При вводе новой КНС ж/м «Наум» в 1999 году не выполнено соединение труб старых конструкций с новыми в соответствии с диаметрами труб (наличие зауженных участков сетей).
Износ – 86%.
По результатам обследования получены следующие сведения и сделаны следующие выводы: 
· В КНС ж/м «Наум» необходимо выполнить капитальный ремонт: оборудовать помещение с насосами и автоматикой), выполнить ремонт бетонных конструкций КНС, выполнить замену канализационных сетей в местах заужения.



2.1.3 [bookmark: _bookmark59]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с
использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения В р.п. Шимск имеется одна технологическая зона с централизованным
водоотведением.

2.1.4 [bookmark: _bookmark60]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения
Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые разделены на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании. Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, а для зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%.

2.1.5 [bookmark: _bookmark61]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод
на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов Шимского городского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. Канализационные сети выполнены из чугуна. Протяженность канализационных сетей составляет 7,79 км.
Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет. Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.



2.1.6 [bookmark: _bookmark62]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Шимского городского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистные сооружения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.
Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

2.1.7 [bookmark: _bookmark63]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Сбор сточных вод осуществляется сетью самотечно-напорной канализацией. Сточные воды поселка собираются тремя насосными станциями КНС, отводятся на очистные сооружения и имеются участки напорных трудопроводов.
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы водоотведения р.п. Шимск утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, разработан план снижения сбросов. Трубопроводы напорной и самотечной канализации заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.
Однако в результате высокой степень изношенности сетей системы водоотведения р.п. Шимск в трубопроводах образуются трещины и переломы, что приводит к загрязнению грунта, в результате попадания в него сточных вод.
Также в связи с тем, что качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка, ТБО в системе канализации происходят засоры, вызывающие излив сточных вод из канализационных колодцев.

2.1.8 [bookmark: _bookmark64]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Р.п. Шимск является единственным населенным пунктом, в котором имеется централизованное водоотведение.

2.1.9 [bookmark: _bookmark65]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа
Проблемой в системе водоотведения и очистки сточных вод р.п.Шимск является износ канализационных сетей.

2.1.10 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа
Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также 
Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. 
№ 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев: 
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 % общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации); 
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 
На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения, эксплуатируемая МУП «Шимский ВОДОКАНАЛ» относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691.

2.2 [bookmark: _bookmark66]Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.2.1 [bookmark: _bookmark67]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам
водоотведения
Балансы сточных вод в системе водоотведения 2022-2023 гг. Таблица 20

	Год
	БОС р.п. Шимск, тыс.куб.м

	2022
	74,31

	2023
	76,34



2.2.2 [bookmark: _bookmark68]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по
технологическим зонам водоотведения
В р.п. Шимск во врем таяния снега и продолжительных сильных ливней дополнительно в БОС попадает до 700, 0 куб.м/сутки.

2.2.3 [bookmark: _bookmark69]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при
осуществлении коммерческих расчетов
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей в р.п. Шимск осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Имеются приборы учета фактического объема сточных вод. Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г. В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход
сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа. Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод. Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле. Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

2.2.4 [bookmark: _bookmark70]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Данные, о результатах ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в центральную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, отсутствуют.
2.2.5 [bookmark: _bookmark71]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев
Таблица 21 - Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно- коммунальном секторе.
	Наименование
	Объем поступления сточных вод, куб.м/сут

	Шимское городское поселение Шимского муниципального района
Новгородской области

	Население, куб.м/сут
	538,06

	Бюджетные организации, куб.м/сут
	35,78

	Прочие организации, куб.м/сут
	154,6

	Итого:
	728,44


2.3 [bookmark: _bookmark72]Прогноз объема сточных вод
2.3.1 [bookmark: _bookmark73]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе в Шимском городском поселении Шимского муниципального района Новгородской области принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 728,44 м3/сутки.

2.3.2 [bookmark: _bookmark74]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Существующая система канализации р.п. Шимск раздельная:
-хозяйственно-бытовые воды отводятся единой сетью;
-дождевые воды отводятся с отдельных территорий поселка на рельеф.
Сточные воды р.п. Шимск образованы хозяйственно- бытовыми сточными водами от жилых домов и стоком. Сбор сточных вод осуществляется сетью самотечно-напорной канализацией. Сточные воды собираются тремя насосными станциями КНС и отводятся на очистное сооружение.
Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны.
Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей, труб и коллекторов.
По территории поселка рассредоточены три канализационных насосных станции.
Зоной действия КНС является территория р.п. Шимск.
Из КНС стоки по напорным коллекторам диаметром 100 мм поступают на очистное сооружение производительностью 700,0 куб.м/час, с последующим сбросом на рельеф.

2.3.3 [bookmark: _bookmark75]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по
годам
Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.
В Шимском городском поселении Шимского муниципального района Новгородской области мощность существующего канализационного очистного сооружения составляет — 700,0 куб.м/сут. Требуется строительство дополнительного очистного сооружения.

2.3.4 [bookmark: _bookmark76]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производятся через систему самотечных и напорный трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.
Канализационная насосная станция предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.
В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо выполнять предупредительные ремонты по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.
2.3.5 [bookmark: _bookmark77]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны
их действия
На данный момент, в р.п. Шимск функционирует очистное сооружение мощностью 700,0 куб.м/сут. Объем сточных вод на расчетный срок - 728,44 куб.м/сут. 

2.4 [bookmark: _bookmark78]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 [bookmark: _bookmark79]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Развитие	системы	водоотведения	Шимского	городского	поселения
предполагает следующие мероприятия:
- реконструкция сети водоотведения;
· при проектировании и строительстве сетей водоотведения использовать современные технологии и материалы.
Реализация перечисленных мероприятий позволит:
· улучшить обслуживания населения, на данный момент не имеющего возможности использовать централизованные системы канализации;
· обеспечить надежность эксплуатации систем канализации;
· сократить объемы сброса в водные объекты загрязняющих веществ.


2.4.2 [bookmark: _bookmark80]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих
мероприятий
Таблица 22 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

	


№ п/п
	


Виды работ
	
Проект ная мощнос ть
	Всего капитальн ых вложений, тыс. руб.
	Объем капитальных вложений в т.ч. по годам, тыс. руб.
	Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ

	
	
	
	
	2016
гг.
	2017
гг.
	2018
гг.
	2019
гг.
	2020
гг.
	2021-2035
гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Реконструкция канализационной сети р.п. Шимск, ул. Механизаторов
	0,19 км
	266,0
	0,0
	0,0
	0,0
	266,0
	
	0,0
	





Для обеспечения населения Шимского городского поселения системой водоотведения

	2
	Реконструкция
канализационн
ой	сети
р.п.Шимск,
ул.Школьная
	0,16 км
	224,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	224,0
	0,0
	

	3
	Реконструкция
канализационн
ой	сети
р.п.Шимск,
ул.Коммунальная
	0,41 км
	574,0
	0,0
	0,0
	0,0
	220,0
	354,0
	0,0
	

	4
	Реконструкция
канализационн
ой	сети
р.п.Шимск, ул. Садовая
	0,58 км
	812,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	265,0
	547,0
	

	5
	Реконструкция
канализационн
ой	сети
р.п.Шимск,
ул.Промышленная
	0,35 км
	490,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	490,0
	

	6
	Реконструкция КНС  №1 (Установка комплектной автоматизированной КНС рядом с существующей ) 
	
	7409,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7409,00
	

	7
	Реконструкция КНС  №2 (Установка комплектной автоматизированной КНС рядом с существующей 
	
	4000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,00
	

	8
	Реконструкция КНС  №3 (Установка комплектной автоматизированной КНС рядом с существующей 
	
	5709,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0
	5709,0
	

	
	Всего
	
	19904,00
	
	
	
	
	
	
	




2.4.3 [bookmark: _bookmark81]Технические обоснования основных мероприятий по реализации
схем водоотведения
Технические обоснования основных мероприятий описаны в таблице 22.


2.4.4 [bookmark: _bookmark82]Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
На территории населенных пунктов Шимского городского поселения, у которых отсутствует централизованная сеть водоотведения, не планируется строительство канализационной сети и очистных сооружений, в связи с нерациональностью.

2.4.6 [bookmark: _bookmark83]Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод
на технические нужды
Выбор оптимальных технологических схем очистки воды - достаточно сложная задача, что обусловлено преимущественным многообразием находящихся в воде примесей и высоким требованиями, предъявленными к качеству очистки воды. При выборе способа очистки примесей учитывают не
только их состав в сточных водах, но и требования, которым должны удовлетворять очищенные воды: при сбросе в водоем - ПДС (предельно допустимые сбросы) и ПДК (предельно допустимые концентрации веществ), а при использовании очищенных сточных вод в производстве - те требования, которые необходимы для осуществления конкретных технологических процессов.
Для приготовления из сточных вод технической воды или обеспечения условий сброса очищенных сточных вод водоемов большое значение имеет технико-экономическая оценка способов подготовки воды. Экономическое преимущество имеют, как правило, замкнутые системы водоиспользования . Однако процесс замены современных производств безотходными, в том числе и с полностью замкнутой системой водоиспользования, достаточно длительный.
Поэтому часть очищенных сточных вод сбрасывают в водоемы. В этих случаях необходимо соблюдать установленные нормативы для относительной концентрации вредных веществ в очищенных сточных водах.
Применяемые схемы очистки должны обеспечивать максимальное использование очищенных вод в основных технологических процессах и минимальный их сброс в открытые водоемы. При широком внедрении оборотных систем имеются дополнительные резервы по сокращению расхода свежей воды и уменьшению сброса в открытые водоемы. При широком внедрении оборотных систем имеются дополнительные резервы по сокращению расхода свежей воды.
Важное значение имеет надежный контроль степени очистки сточных вод, так как с ужесточением требований к качеству очищенных вод значение ПДК большинства вредных веществ снижается и, следовательно, возрастают трудности их определения. Кроме того, контроль усложняется при определении концентраций вредных веществ в сильно разбавленных сточных водах.
Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального использования для нужд народного хозяйства - одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения. В России широко осуществляются мероприятия по охране окружающей Среды, в частности по очистке производственных сточных вод.
Одним из основных направлений работы по охране водных ресурсов является внедрение новых технологических процессов производства, переход на замкнутые (бессточные) циклы водоснабжения, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а многократно используются в технологических процессах.
Замкнутые циклы промышленного водоснабжения дадут возможность полностью ликвидировать сбрасываемые сточных вод в поверхностные водоемы, а свежую воду использовать для пополнения безвозвратных потерь.

2.4.7 [bookmark: _bookmark84]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы
водоотведения
Вывода из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоотведения в период до 2027 г. не ожидается. Рассматривается реконструкция существующих объектов системы водоотведения в 2017-2027 гг.

2.4.8 [bookmark: _bookmark85]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения
на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В Шимском городском поселении отсутствуют системы, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

2.4.9 [bookmark: _bookmark86]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения
намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
При	прокладке	новых	сетей	водоотведения,	трассы	трубопроводов должны проектироваться с учетом следующих рекомендаций:
[image: ]Сети	канализации	следует	проектировать	вдоль	намеченных	на перспективу дорог и границ населенных пунктов.
[image: ]Обязательным требованием является прокладка сети ниже глубины промерзания грунта;
[image: ][image: ]Количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму; Прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых	или	существующих)	возможно	только	при	их	засеивании
травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);
[image: ]При прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфрастуктуры и фундаментов зданий.
Маршруты прохождения трубопроводов по территории Шимском городского поселения и расположение площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований.



2.4.10 [bookmark: _bookmark87]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Шимского городского поселения.
Охранная зона канализации. Основные нормы:
1. для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;
2. для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;
3. охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;
4. нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.
Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.5 [bookmark: _bookmark88]Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения


2.5.1 [bookmark: _bookmark89]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водозаборные площади
Мероприятия, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, представлены в таблице 23.

Таблица 23.

	№ п/п
	




Наименование мероприятия
	




Номер выпуска
	



Срок выпол- нения
	Данные о сбросах ЗВ
	


Достигаемый эколо- гический
эффект (снижение с мг/л/т/г до мг/л/т/г;*
	

Объем расходов на мероприя тие (этап мероприя тия) тыс.руб.
	Планируе мое снижение платы за негативное воздействие на окружаю щую среду на рубль
вложенны х средств

	
	
	
	
	




до меро- приятия, мг/л/т/г
	




после меро- приятия, мг/л/т/г
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	БОС р.п.Шимск (226,5 т/м3 год):
	№1
	
	
	
	
	
	

	1.
	Разработка ПСД на модернизацию БОС р.п.Шимск - установку мелкопузырчатой аэрации, строительство
первичных отстойников
	№1
	2019г.
	
	
	
	250,0
	

	2.
	Модернизация БОС р.п.Шимск - установка
мелкопузырчатой
	№1
	2020-
2021 г.г.
	БПКп	- 8,0;
1,812	Взвеш.в-
ва-10,64	2,40996
	БПКп	- 3,0;
0,67956
Взвеш.в-ва-10,45
	БПКп	- 5,0;
1,1325	Взвеш.в-
ва -0,19
	5000,0
	0,004













	
	аэрации
	
	
	Фосфаты	- 0,985
0,2231025	Азот
амм. - 1,84
0,41676	Нитрит
ион- 0,8	0,1812
Нитрат ион- 61,62
13,95693	Железо
- 0,21	0,047565
Марганец  - 0,17
0,038505 Сульфаты
- 178,14  40,34871
Хлориды	- 421,64
95,50146
Алюминий- 0,054
0,012231	АПАВ
- 0,17	0,038505
Фториды	- 0,37
0,083805
Нефтепрод.-0,068 0,015402


Итого:
155,08614
	2,36688
Фосфаты	- 0,2
0,04530	Азот амм.
- 0,40	0,09060
Нитрит ион- 0,08
0,01812	Нитрат
ион- 40,0	9,0600
Железо	- 0,10
0,02268  Марганец
- 0,01	0,00228
Сульфаты	- 100,0
22,6500	Хлориды
- 300,0  67,95
Алюминий- 0,04
0,00912	АПАВ
- 0,22	0,04980
Фториды	- 0,37
0,08376
Нефтепрод.-0,05 0,01128


Итого:  103,03938
	0,043035
Фосфаты	- 0,785
0,1778025	Азот
амм. - 1,44
0,32616	Нитрит
ион- 0,72
0,16308	Нитрат
ион- 21,62
4,89693	Железо
- 0,11	0,024915
Марганец  - 0,07
0,015855 Сульфаты
- 78,14	17,69871
Хлориды	- 121,64
27,55146
Алюминий- 0,014
0,003171	АПАВ
- 0,05	0,011325
Фториды	- 0,37
0,08376
Нефтепрод.-0,013 0,0029445

Итого снижение: 52,04676т/г
	
	

	3.
	Строительство первичных отстойников
	№1
	2020 г.
	
	
	
	А 
	



2.5.2 [bookmark: _bookmark90]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Традиционные физико-химические методы переработки ситочных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения. А остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах.
Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. Твердые отходы вывозятся на свалку согласно заключенным договорам.
Биотермическая обработка (компостирование) рассматривается в предлагаемой схеме как метод подготовки осадка к контролируемому экологически безопасному размещению в природной среде в качестве удобрения.
Биотермическая обработка осадков – это аэробный биотермический процесс разложения органического вещества, осуществляемый термофильными и мезофильными микроорганизмами, в результате которого происходит обеззараживание осадка, а также снижение влажности и улучшение физико- химических свойств компостируемой массы. Процесс биотермической обработки осадков производится с предварительным смешением осадка и наполнителя. Применение наполнителя позволяет снизить влажность компостной смеси, улучшить структурные характеристики за счет повышения пористости, регулировать азотно-углеродное соотношение в смеси. В качестве наполнителя для компостирования осадков могут использоваться органические отходы опилки, измельченные щепа, стружка, кора, гидролизный лигнин, целлюлозный скоп, ботва растений, солома; торф, листва. Тип наполнителя для рассматриваемых условий уточняется. Объемное соотношение осадка и наполнителей определяется в каждом конкретном случае и обычно составляет от 1:0,5 до 1:4. В качестве наполнителя может также применяться готовый продукт биотермической обработки – компост (наполнитель-рециркулянт). Процесс компостирования субстрата на основе смесей осадка с наполнителем делится на две стадии: термофильная стадия - с участием термофильной микрофлоры, протекающая с разложением части органического вещества компостной массы и разогревом биомассы до 50-60 0С в течение 6-12 недель, в зависимости от температуры воздуха; мезофильная стадия - протекающая при температуре 30-35 0С в течение 2-3 месяцев в весенне-летний период и 4-5 месяцев - в осенне-зимний период, приводящая к дозреванию компоста. Для биотермического процесса необходимы определенные условия: влажность компостной массы - 70 -75%, рН.  –  не менее 6,5, а также рыхлая укладка компостной массы.
Приготовление компоста и его последующее применение в качестве удобрения определяются следующими нормативными документами:
[image: ]Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» № 89- ФЗ от 24 06. 98 г.;
[image: ]Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от
10.01.02 г.;
[image: ]Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 03.99 г.;
[image: ]Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимкатами» № 109-фз от 19 июля 1997 г.;
[image: ]ГОСТ 17.4.3.07-2001 «Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений»;
[image: ]Временные	правила	охраны	окружающей	среды	от	отходов производства и потребления в Российской Федерации Минприроды 1994г.

2.6 [bookmark: _bookmark91]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения
В современных рыночных условиях произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение
параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.
К таким расходам относятся:
· проектно-изыскательские работы;
· строительно-монтажные работы;
· техническое перевооружение;
· приобретение материалов и оборудования;
· пуско-наладочные работы;
[image: ]расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки связи с реализацией инвестиционной программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

Таблица 24.

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс.
руб.

	Реконструкция	канализационной сети		р.п.Шимск,
ул.Механизаторов
	км
	0,19
	1400000,0
	266,0

	Реконструкция	канализационной
сети р.п.Шимск, ул.Школьная
	км
	0,16
	1400000,0
	224,0

	Реконструкция	канализационной сети р.п.Шимск, ул.Коммунальная
	км
	0,41
	1400000,0
	574,0

	Реконструкция	канализационной
сети р.п.Шимск, ул.Садовая
	км
	0,58
	1400000,0
	812,0

	Реконструкция	канализационной сети р.п.Шимск,
ул. Промышленная
	км
	0,35
	1400000,0
	490,0

	Реконструкция	канализационной
сети р.п. Шимск, ул. Ташкентская
	км
	0,3
	1400000,0
	420,0

	Реконструкция КНС  №1 (Установка комплектной автоматизированной КНС рядом с существующей ) 
	
	
	
	7409,0

	Реконструкция КНС  №2 (Установка комплектной автоматизированной КНС рядом с существующей 
	
	
	
	4000,0

	Реконструкция КНС  №3 (Установка комплектной автоматизированной КНС рядом с существующей 
	
	
	
	5709,0

	Сумма:
	
	
	
	19 904,0





2.7 [bookmark: _bookmark92]Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 25):

Таблица 25.

	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый год
	Целевой год

	1.
	Надежность	и	бесперебойность
водоотведения
	
	
	

	1.1
	Непрерывность водоотведения
	ч/сут
	24
	24

	1.2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед/км
	7
	0

	1.3
	Доля	сетей	нуждающихся в
замене
	%
	50
	35

	2.
	Качество	обслуживания
абонентов
	
	
	

	2.1
	Охват населения
централизованным водоотведением
	%
	60
	85

	2.2
	Обеспеченность	потребителей
приборами учета воды
	%
	70
	100

	3.
	Эффективность	использования
ресурсов
	
	
	

	3.1
	Уровень потерь
	%
	18
	14

	4
	Качество очитки сточных вод
	
	
	

	4.1
	Соответствие	качества	сточных
вод установленным требованиям
	%
	100
	100


2.7.1 [bookmark: _bookmark93]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
· Реконструкция сетей водоотведения с целью снижения аварийности и продолжительности перерывов водоотведения.

2.7.2. [bookmark: _bookmark94]Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
· Контроль объемов отпуска и потребления воды;
-Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих инфильтрацию поверхностных и грунтовых вод в систему канализации.


2.7.3. [bookmark: _bookmark95]	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод
Для реализации программы по развитию схемы водоотведения Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области в 2017-2027 гг. необходимо затратить 19 904,00 тыс. руб.
При выполнении основных мероприятий по реализации схемы водоотведения достигается основная цель - обеспечение качественной централизованной системой водоотведения р.п. Шимск.

[bookmark: _bookmark96]2.7.4.Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели отсутствуют.

2.8 [bookmark: _bookmark97]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на
их эксплуатацию
Администрацией Шимского муниципального района, в результате проведенных мероприятий по оформлению в муниципальную собственность объектов безхозяйного имущества водопроводно-канализационного хозяйства 10.01.2024 года, было зарегистрировано право муниципальной собственности на следующие объекты:
Таблица 26.
	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес места нахождения имущества (в отношении объектов недвижимого имущества)
	Индивидуализирующие характеристики имущества

	

1
	Внутриквартальная система водоотведения от домов 16 и 18 по ул. Шелонская, р.п. Шимск
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. Шелонская, сооружение 14/2

	Кадастровый номер 53:21:0130407:198, протяженность 7 м

	
2
	Участок канализации от детсада «Колосок» д. 4 по ул. Механизаторов до К;К у д. 8 по 
ул. Механизаторов
	Новгородская обл., Шимского городское поселение, р.п. Шимск, ул. Ташкентская.
	Кадастровый номер 53:21:0130203:637, протяженность 7 м
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